ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Brasov, Str.Satum, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

Nr. 6490 data 28-02-2022

BULETIN DE ANALIZA
Cod:
Functdz prelevare:  ZAP CRISTIAN STATIE TRATARE CRISTIAN
Punct de recoltare situat in: CRISTIAN
Proba predaté de catre: Asist. Balan Simona
Beneficiar.  §.C. DOROBEIU S.R.L. CUI: 17484436
Tipul analizei solicitate: ~ Apa iesire statie
Recoltatd la data si ora: 28-02-2022 11:00
Fredatd in laborator la data si ora; 28-02-2022 12:25
Parametri microbiologici
Parametru um. Valoare det. / UM. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Escherichia coli (UFC/100ml): UFC/100 ml 0 ufe 0 SR EN IS0 9308-1/2015
SR EN IS0 9308-1/2015/A1/2017
*Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 ufc 0 SR EN [SO 7899-2/2002
(UFC/100ml):
Responsabil analiza: Verificat de; EORGE Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel
ﬁ,_%ggﬁ p(imar 1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile
Medicina de labora ulterioare
__cod D601
Farametri chimici N N
Parametru UMm. Valoare determinatd| LOQ CMA Metoda
*Clor rezidual liber mg/| 0.131 0.07 05 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-11
*Clor rezidual total mg/l 0.186 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-11
Responsabil analiza: Verificat de: Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel
1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile
%\ ulterioare
CMA - concentratia maxima admisa § - foate rezultatele se refera strict la proba adusa si analizata
LOQ - limita de cuantificare - buletinul a fost emis in 2 exemplare

U.M. - unitatea de masura - reproducerea pariialé sau totald se face strict cu acordul scris al laboratorului




ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Brasov, Str.Saturn, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

BULETIN DE ANALIZA

Nr. 6496 data 28-02-2022

Cod:

Punct de recoltare situat in:

Beneficiar:
Tipul analizei solicitate:

Punct de prelevare:  ZAP CRISTIAM RETEA INTERIOARA STR.GHIMBAVULUI NR.22
CRISTIAN

Probd predata de catre: Asist. Balan Simona
S.C. DOROBEIU S.R.L. CUI: 17484436
Apa de refea - clorinata

Recoltatd la data si ora: 28-02-2022 11:30
Predata in laborator la data i ora: 28-02-2022 12:25

Parametri microbiologici

Parametru um. Valoare det. / UM. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de garmeni la 37°C UFC/ml 0 ufc 0 SREN ISO 6222/2004
(UFC/ml):
“Numar total de garmeni la 22°C UFC/mi 0 ufc 0 SR EN IS0 6222/2004
(UFC/mi):
*Escherichia coli (UFC/100ml); UFC/100 ml 0 ufc 0 SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN IS0 9308-1/2015/A1/2017

*Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 ufc 0 SR EN IS0 7899-2/2002
(UFC/100ml):
*Bacterii coliforme (UFC/100ml): UFC/100 ml 0 ufe 0 SR EN IS0 9308-1/2015

s SR EN 1SO 9308-1/2015/A1/2017
Responsabil analiza: Verificat de: Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel

Dr. D'SOUZA GEOR

1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile

Medic primar | /A ulterioare
Medicina de laboraor_{
Parametri chimici
Parametru UM, | Valoare determinata LoQ CMA Metoda
*nH unit. pH 7.55 [6.5-9.5] SR EN ISO 10523/2012
*Amoniu mg/l <L0Q 0.05 05 SR IS0 7150-1/2001
*Clor rezidual total mg/l 0.247 SR EN IS0 7393-2-2018,PS-
3 L-11
*Conductivitate microS/cm 470 15 2500 SR EN 27888/1997
*Nitrati mg/l 14.492 3.00 50 SR ISO 7890-3/2000
*Nitriti mg/l <L0Q 0.05 0.5 SR EN 26777/2002
*Clor rezidual liber mg/l 0.183 0.07 0.5 SR EN ISQO 7393-2-2018;PS-
L-11
*Duritate totala ™ grd. 12.99 0.5 min. 5 SR IS0 6059/2008
germane
*Turbiditate FNU <L0Q 0.5 5.0 SR EN ISO 7027-1/2016
Responsabil analiza: Verificat de: Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel

T o 5

1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile




ROMANIA
MINISTERUL SANATATII

Brasov, Str.Saturn, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

BULETIN DE ANALIZA

Nr. 6494 data 28-02-2022

Cod:

Punctde prelevare:  ZAP CRISTIAN RETEA INTERIOARA STR.GHIMBASELULUI NR. 19

Punct de recoltare situatin: CRISTIAN

Proba predata de cétre: Asist. Balan Simona

Beneficiar. ~ 8.C. DOROBEIU S.R.L. CUI: 17484436
Tipul analizei solicitate: ~ Apa de retea - clorinata

Recoltata la data §i ora: 28-02-2022 11:15

Predata in laborator la data §i ora; 28-02-2022 12:25

Parametri microbiologici

Parametru um. Valoare det. / U.M. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de germeni la 37°C UFC/ml 0 ufc 0 SR EN IS0 6222/2004
(UFC/ml):
*Numear total de germeni la 22°C UFC/ml 0 ufc 0 SR EN IS0 6222/2004
(UFC/ml):
*Escherichia coli (UFC/100ml): UFC/100 mi 0 ufc 0 SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN SO 9308-1/2015/A1/2017
*Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 ufe 0 SR EN ISO 7899-2/2002
(UFC/100ml):
*Bacterii coliforme (UFC/100ml): UFC/100 ml 0 ufc 0 SREN ISO 9308-1/2015
SR EN SO 9308-1/2015/A1/2017
il - i Tabel
T s o
”"'d'f;‘j 320‘?28 rd{ L&\‘k ulterioare
Parametri chimici
Parametru U,M. Valoare determinatd| LOQ CMA Metoda

*oH unit. pH 742 [6.5-9.5] SREN 1SO 10523/2012

| *Amoniu mg/l <LoQ 0.05 0.5 SR ISO 7150-1/2001
*Clor rezidual total mg/l 0.368 SR EN IS0 7393-2-2018;PS-

2 L-11

[ *Conductivitate microSicm 473 15 2500 SR EN 27888/1997
*Nitrati mg/| 15.451 3.00 50 SR ISO 7890-3/2000
*Nitriti mg/l <L0Q 0.05 05 SREN 26777/2002
*Clor rezidual liber mgl/l 0.273 0.07 05 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-

L-11
*Duritate totala ~ * grd. 13.32 0.5 min. 5 SR IS0 6059/2008
germane

| “Turbiditate FNU <L0Q 0.5 5.0 SR EN SO 7027-1/2016

Responsabil analiza: Verificat de: Proba s-a lucrat conform legil 458/2002 (Tabel

& ATER; - T 1A: Tabel 3) cu modificarile si completarile
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ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Brasov, Str.Satum, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

Nr. 6492 data 28-02-2022
BULETIN DE ANALIZA

Cod:

Punct de prelevare:  ZAP CRISTIAN RETEA STR.LUN R.96
Punct de recoltare situat in: CRISTIAN

Prob3 predata de catre: Asist. Balan Simona

Beneficiar.  S.C. DOROBEIU S.R.L. CUI: 17484436
Tipul analizei solicitate: ~ Apa de retea - clorinata

Recoltatd la data si ora: 28-02-2022 11:45

Predata in laborator |a data si ora: 28-02-2022 12:25

Parametri microbiologici

Parametru um. Valoare det./ U.M. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Nurnar total de germeni la 37°C UFC/ml 0 ufe 0 SR EN IS0 6222/2004
(UFC/ml):
*Nurnar total de germeni la 22°C UFC/ml 0 ufc 0 SR EN ISO 6222/2004
(UFC/mi):
*Escherichia coli (UFC/100ml): UFC/100 ml 0 ufe 0 SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 ufc 0 SR EN ISO 7899-2/2002
(UFC/00mI):
*Bacterii coliforme (UFC/100mi): UFC/100 ml 0 ufc 0 SR EN ISO 9308-1/2015
e SR EN SO 9308-1/2015/A1/2017
ResgnosabibarializaF ORGETA Verificat de: Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel
M_E'djcd Pf!';“t;'r AP 1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile
M%ng Bl ulterioare
W e
Farametri chimici G b
Parametru UM. Valoare determinati| LOQ CMA Metoda
*oH unit. pH 7.22 [6.5-9.5] SR EN ISO 10523/2012
“Amoniu mg/l <L0Q 0.05 05 SR 1SO 7150-1/2001
*Clor rezidual total mg/l . 0208 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-11
*Conductivitate microS/cm 465 15 2500 SR EN 27888/1997
*Nitrati mg/l 10.574 3.00 50 SR 1SO 7890-3/2000
*Nitriti mg/l <L0Q 0.05 05 SR EN 26777/2002
*Clor rezidual liber mg/l 0.175 0.07 05 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-11
*Duritate totala % grd. 12.66 05 min. 5 SR ISO 6059/2008
germane
| *Turbiditate FNU <L0Q 0.5 5.0 SR EN ISO 7027-1/2016
Responsabil analiza: Verificat de: Proba s-a lucrat conform legii 458/2002 (Tabel

q (\ 1A- Tabhal A ~rit mardifinariia o anmemlatasiin



