ROMANIA
MINISTERUL SANATATH
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Brasov, Str.Satumn, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

Cod BA-18-01

BULETIN DE ANALIZE
Nr. 602 data 18-04-2023

Editia 1 Revizia 0

Denumire §i adresa beneficiar:

S.C. DOROBEIU S.R.L. Com. Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr. 96, CUI/ CNP 17484436

Numar/ data cerere: 602/ 18-04-2023

Punct de prelevare: |IESIRE STATIE -DOROBEIUL CRISTIAN
Cod proba: 2300602

Datal ora recoltérii: 18-04-2023 11:00

Data/ ora primirii probei: 18-04-2023 12:01

Datal ora eliberarii rezultatului:  20-04-2023 12:28

Prelevat de:
Tipull caracteristicile probei:
Scopul determinérilor:

Asist. Balan Simona
Apa iesire statie
monitorizare audit

Parametri microbiologici

Parametru Um. Valoare det. / UM. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Escherichia coli (UFC/100ml): UFC/100 ml 0 UFC/100ML 0 SR EN IS0 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Enterocodi intestinali UFC/100 ml 0 UFC/100ML 0 SR EN IS0 7899-2/2002
(UFC/100ml):
Responsabil analiza:
Dr. D'SUL
i
M 080160 (—£ 49
Parametri chimici
Parametru UM. Valoare determinati| LOQ CMA Metoda
*Clor rezidual liber mg/l 0.388 0.07 05 SR EN ISO 7393-2-2018:PS-
L-11
*Clor rezidual total mg/l 0.441 SREN ISO 7393-2-2018:PS-
L-11
Responsabil analiza: —
- inita
Ch.Ca P Luminit \
Exemplar nr.1 Pagina 1 din 2




Probele de apa potabild se lucreazd conform legii 458/2002 (Tabel 1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile ulterioare

LOQ - limita de cuantificare
CMA - concentratia maxima admis
U.M. - unitatea de masura

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru proba analizata
Reproducerea partjala sau totala a buletinului se face numai cu acordul scris al laboratorului.

Verificat:
Coordonator Laborator
Dr. Chichernea Nicoleta- Elena
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ROMANIA
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Brasov, Str.Satum, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro,

Cod BA-18-01

BULETIN DE ANALIZE
Nr. 604 data 18-04-2023

Editia 1 Revizia 0

Numar/ data cerere:
Punct de prelevare:

Cod proba:

Data/ ora recoltarii:
Datal ora primirii probei:

Prelevat de:
Tipul/ caracteristicile probei:
Scopul determinérilor:

Denumire si adresa beneficiar:

Datal ora eliberérii rezultatului:

S.C. DOROBEIU S.R.L. Com. Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr. 96, CUI/ CNP 17484436

604/ 18-04-2023

RETEA INTERIOARA-SEDIU SOCIETATEA DOROBEIUL-STR.LUNGA NR.96 CRISTIAN

2300604

18-04-2023 11:20
18-04-2023 12:01
21-04-2023 13:35

Asist. Balan Simona
Apa de retea - clorinata
monitorizare operationala

Parametri microbiologici

Parametru Um. Valoare det. /UM. | Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de germeni la 37°C UFC/mi 0 UFC/ML Nici o modificare SR EN IS0 6222/2004
(UFC/ml): anormala
*Numar total de germeni la 22°C UFC/ml 0 UFC/ML Nici o modificare SR EN IS0 6222/2004
(UFC/ml): anormala
*Bacterii coliforme (UFC/100m): UFC/100 ml 0 UFC/100ML 0 SR EN SO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Escherichia coli (UFC/100ml): UFC/100 m 0 UFC/100ML 0 SREN ISO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Enterococi intestinali UFC/100 m! 0 UFC/100ML 0 SR EN ISO 7899-2/2002
{(UFC/100mi):
Responsabil analiz:
w OGS GRS A
‘medic prin .
medicina de labo; .
C% 1356 p,
L '7//‘6’7
Parametri chimici
Parametru UM. Valoare determinatd| LOQ CMA Metoda
*Nitriti mg/l <L0Q 0.05 0.5 SR EN 26777/2002
*Nitrati mg/i 11.172 3.00 50 SR ISO 7890-3/2000
L*Amoniu mg/l <LOQ 0.05 0.5 SR IS0 7150-1/2001
*Clor rezidual liber mg/l 0.393 0.07 0.5 SR EN IS0 7393-2-2018;PS-
L-11
*Clor rezidual total mg/l 0.456 SR EN SO 7393-2-2018:PS-
L-11
*Conductivitate microS/cm 531 15 2500 SR EN 27888/1997
*Duritate totala grd. 15.13 0.5 min. 5 SR ISO 6059/2008
germane
llH unit. pH 742 [6.5-9.5] SR EN ISO 10523/2012
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| *Turbiditate | U | <LoQ | 05 | 5.0 SR EN ISO 7027-1/2016

Responsabil analizi: e :
j ﬁ\
g\\ aT 0"\ it

MBO
Probele de apa potablla se Iucreaza conform legii 458/2002 (Tabel 1A; Tabel 3) cu modificarile si completarile ulterioare

LOQ - limita de cuantificare
CMA - concentratia maxima admisa
U.M. - unitatea de masura

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru proba analizata
Reproducerea partiald sau totala a buletinului se face numai cu acordul scris al laboratorului,

Verificat:
Coordonator Laborator
Dr. Chichernea Nicoleta- Elena
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