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Denumire gi adresi beneficiar:

Numir/ data cerere:

Punct de prelevare:

Cod probi:

Data/ ora recoltirii:

Data/ ora primirii probei:

Data/ ora eliberirii rezultatului :

Prelevat de:

Tipul/ caracteristicile probei :

Scopul determinirilor:

S.C. DOROBEIU S.R.L. Com. Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr. 96, CUI/ CNP 17484436

2796t 12-09-2023

ZAP CRISTIAN - STATIE TRATARE CRISTIAN CRISTIAN

2302796

12-09-202312.05

12-09-202312"19

15-09-2023 10:13

As. Bulubenchi Cristian

Apa iesire statie

monitorizare audit

Parametri microbiologici

Parametru U.M, Valoare det. / U.M. Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de germeni la 37"C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nici o modiflcare
anormala

sR EN rSO 6222t2004

*Numar total de germeni la22"C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nicio modificare
anormala

sR EN tSO 6222t2004

*Bacterii coliforme (UFC/1 00ml): UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN rSO 9308-1/2015
sR EN rSO 9308-1t2015tA112017

*Escherichia coli (UFC/'l 00ml): UFC/100 ml 0 ufc U sR EN rSO 9308-1/2015
sR EN tso 9308-1t20151A1t2017

*Enterococi intestinali
(UFC/100m1):

UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN rSO 7899-2t2002

Responsabil analizfi,. .NlcoLET/\ CHICI IEI(Nl
111(j(llc l)r lll;rr

rrrctlicittlt tlr: l/Yllor ;rt ot
Corl:992i6lrt

Parametri chimici

Parametru U.M. Valoare determinatd LOQ CMA Metoda
*Nitrati

mg/l 13.831 3.00 50 sR ts0 7890-3/2000
*Amoniu

mg/l < LOQ 0.05 0.5 sR tso 7150-1t2001
*Clor rezidual liber mg/l 0.1 34 0.07 0.5 SR EN lS0 7393-2-2018;PS-

L-l 1

*Clor rezidual total mg/l 0.142 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-l1

*Duritate totala grd.

germane
13.37 05 sR tso 6059/2008

Responsahil analizd:
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MTNTSTERUL sAuArAlrr

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
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Cod BA-18-01

BULETIN DE ANALIZE
Nr. 3457 data 31-10-2023

Denumire 9i adresi beneficiar: S.C. DOROBEIU S.R.L. Com. Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr, 96, CUI/ CNP 17484436

Num5r/ data cerere: 3457131-10-2023

Punct de prelevare: ZAP CRISTIAN - RETEA INTERIOARA STR, LUNGA NR, 96 CRISTIAN

Cod probi: 2303457

Datal ora recoltirli: 31-10-202310:45

Data/ ora primirii probei: 31-10-202311:49

Datal ora eliber{rii rezultatului: 03-1 1 -2023 1 1:57

Prelevat de: Asist, Balan Simona

Tipul/ caracteristicile probei: Apa de retea - clorinata

Scopul determin{rilon monitorizare audit

Parametri microbiologici

Parametru U,M, Valoare det. / U.M. Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de germeni la 37"C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nici o modificare
anormala

sR EN rS0 6222t2004

*Numar total de germeni la22'C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nicio modiflcare
anormala

sR EN tso 6222t2004

*Bacterii coliforme (UFC/1 00ml): UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN tso 9308-1/2015
sR EN tso 9308-1t20151A1t2017

*Escherichia coli (UFC/1 00ml): UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN rS0 9308-1/2015
sR EN tso 9308-1t2015tA1t2017

*Enterococi intestinali
(UFC/100m1):

UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN rS0 7899-212002

Responsabil analizd: Dr. D'S * Ii;:A G E',1FlG ETA

6., C'l*{ctfeB lvnk
f.rieuiic prir:rcr

Medicinir tlt laltoffi
qed o,6of'{&

,

Parametri chimici \_-/ \)
Parametru U.M. Valoare determinatd L08 CMA Metoda

*Nitriti mg/l < LOQ 0,05 0.5 sR EN 2677712002
*Nitrati mg/l 15.51 1 3.00 50 sR ts0 7890-3/2000
*Amoniu mg/l < LOQ 0,05 0.5 sR tso 7150-1t2001
*Clor rezidual liber mg/l 0.332 0.07 0.5 SR EN lS0 7393-2-2018;PS-

L_1 1

*Clor rezidual total mg/l 0.485 SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-1 1

*Conductivitate microS/cm 493 15 2500 SR EN 27BBB/1997
*Duritate totala grd.

germane
14,39 0,5 sR tso 6059/2008

*pH unit. pH 7.41 [6.5 - e.5] sR EN tso 10523t2012
*Turbiditate UMT < LOQ 0,5 fara modificari

anormale
sR EN rS0 7027-1t2016

Editia 1 Revizia 0
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Cod BA-18-01

BULETIN DE ANALIZE
Nr. 3455 data 31-10-2023

lJiedic printar
Medici::;r rji:

c€d Dd0f

Editia 1 Revizia 0

Jr, (.W(tc#EW6k
Parametri chimici

*Clor rezidual liber

Denumire 9i adresi beneficiar: S.C, DOROBEIU S.R.L. Com, Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr. 96, CUI/ CNP 17484436

Numir/ data cerere: 3455131-10-2023

Punct de prelevare: ZAP CRISTIAN STATIE TMTARE CRISTIAN CRISTIAN

Cod probi: 2303455

Data/ ora recoltirii: 31-10-2023 10:15

Data/ ora primirii probei: 31-10-202311:49

Data/ ora eliberirii rezultatului : 03-1 1 -2023 1 1 :57

Prelevat de: Asist, Balan Simona

Tipul/ caracterlsticlle probei: Apa iesire statie

Scopul determinirilor: monitorizare audit

Parametri microbiologici

Parametru U,M. Valoare det. / U.M. Valoare adm./U.M. Metoda
*Numar total de germeni la 37'C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nicio modificare
anormala

sR EN tso 6222t2004

*Numar total de germeni la22'C
(UFC/ml):

UFC/ml 0 ufc Nicio modificare
anormala

sR EN tso 6222t2004

*Bacterii coliforme (UFCil 00ml) : UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN tso 9308-1/2015
sR EN tSO 9308-1t2015tA1t2017

*Escherichia coli (UFC/1 00ml): UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN tSO 9308-1/2015
sR EN rS0 9308-1t2015tA1t2017

*Enterococi intestinali
(UFC/100m1):

UFC/100 ml 0 ufc 0 sR EN tSO 7899-2t2002

Responsabil analizd: Dr.

sR tso 7150-112001

SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L_11

SR EN ISO 7393-2-2018;PS-
L-1 1

Responsabil analizd:

\-/ \)
Parametru U,M, Valoare determinatd LOQ CMA Metoda

*Nitrati mg/l 16.095 3.00 50 sR ts0 7890-3/2000
*Amoniu mg/l 0.071 0.05 0.5

mg/l 0.269 0.07 0.5

*Clor rezidual total mg/l 0.285

*Duritate totala grd,

germane
13.95 0.5 sR ts0 6059/2008


